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1 Zu diesem Dokument

11 Mitgeltende Dokumente
Kurz-Bedienungsanleitung (liegt dem Gerat bei).

1.2  Verwendete Darstellungsmittel

USB-Stick-IF/KNX
90409

A

Symbol bei Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

A

Symbol bei moglichen Gefahren fur Personen

@

Symbol bei moglichen Sachschaden

i/

Symbol fur niitzliche Informationen und Tipps

HINWEIS Signalwort fur mogliche Sachschaden
VORSICHT Signalwort fur mégliche leichte Verletzungen
WARNUNG Signalwort fur moégliche schwere Verletzungen
GEFAHR Signalwort fur mogliche tédliche Verletzungen

1.3 Voraussetzungen zum Verstandnis

KNX-Kenntnisse
o Zum Verstandnis dieser Applikationsbeschreibung wird ein KNX-Inbetriebnahme- oder Projektierungskurs
vorausgesetzt.

Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung
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2 Sicherheit

Das USB-Stick-IF/KNX ist unter Beachtung der geltenden Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt und gepruft wor-
den. Es entspricht dem Stand der Technik.

21  BestimmungsgemdRe Verwendung

Der USB-Stick-IF/KNX dient als Datenschnittstelle zwischen einem PC oder Laptop und dem Installationsbus KNX. Das
Gerat ist kompatibel mit der ETS® Software (ETS3 oder hoher) und unterstitzt erweiterte Telegramme (Lange Tele-
gramme / Long Frames) beim Download.

VORSICHT
BestimmungsgemaRe Verwendung beachten!
Der Schutzvon Betriebspersonal und Geratist nicht gewahrleistet, wenn das Gerat nichtentsprechend seiner
bestimmungsgemalen Verwendung eingesetzt wird.
A - Setzen Sie das Gerat nur entsprechend der bestimmungsgemalien Verwendung ein.
= Die B.E.G. Briick Electronic GmbH haftet nicht fur Schaden, die durch nicht bestimmungsgemalie Verwen-
dung entstehen.

= Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerats. Die Kenntnis der Betriebsanlei-
tung gehort zur bestimmungsgemafRen Verwendung.

Bestimmungen und Vorschriften einhalten!
= Beachten Sie die 6rtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften der Berufsgenos-
senschaften.

Arbeiten an elektrischen Anlagen diirfen nur von Elektrofachkraften oder von unterwiesenen Personen un-
ter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen
werden.

c Gefahr durch elektrischen Schlag.
Geratist nicht zum Freischalten geeignet.

Gefahr durch elektrischen Schlag.

=> Vor Arbeiten am Gerat oder vor Auswechseln von Leuchtmitteln Netzspannung freischalten und Siche-
rungsautomaten abschalten.

2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Eine andere als die unter ,Bestimmungsgemalie Verwendung" festgelegte oder eine dartiber hinausgehende Verwen-
dung gilt als nicht bestimmungsgemaR.
Unzuldssig ist die Verwendung des Gerates insbesondere in folgenden Fallen:

® in Rdumen mit explosiver Atmosphare

® insicherheitsrelevanten Schaltungen

® zu medizinischen Zwecken

6 Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung
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HINWEIS

Keine Eingriffe und Verdnderungen am Gerat!
= Nehmen Sie keine Eingriffe und Veranderungen am Gerat vor. Eingriffe und Veranderungen am Gerat

0 sind nicht zuldssig.
= Das Gerat darf nicht ge6ffnet werden. Es enthalt keine durch den Benutzer einzustellenden oder zu
wartenden Teile.

= Eine Reparatur darf ausschlieBlich von B.E.G. Brick Electronic GmbH durchgefuhrt werden.

2.3  Befdhigte Personen / Elektrofachkrafte

Anschluss, Montage, Inbetriebnahme und Einstellung des Gerats durfen nur durch befahigte Personen durchgefuhrt
werden.

Voraussetzungen fir befahigte Personen:
® Sieverfugen Uber eine geeignete technische Ausbildung.
Sie kennen die Regeln und Vorschriften zu Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
Sie kennen die Betriebsanleitung des Gerats.
Sie wurden vom Verantwortlichen in die Montage und Bedienung des Gerdts eingewiesen.

2.31 Elektrofachkrafte

Arbeiten an elektrischen Anlagen dirfen nurvon Elektrofachkraften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung
und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.
Elektrofachkrafte sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der ein-
schlagigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufuhren und mogliche Ge-
fahren selbststandig zu erkennen.

In Deutschland mussen Elektrofachkrafte die Bestimmungen der Unfallverhiitungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 erful-
len (z. B. Elektroinstallateur-Meister). In anderen Landern gelten entsprechende Vorschriften, die zu beachten sind.

2.4 Haftungsausschluss

Die B.E.G. Briick Electronic GmbH haftet nicht in folgenden Fallen:

Das Gerat wird nicht bestimmungsgemaf3 verwendet.

Vernunftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen werden nicht berticksichtigt.
Montage und elektrischer Anschluss werden nicht sachkundig durchgefuhrt.
Veranderungen (z. B. bauliche) am Gerat werden vorgenommen.

Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung 7
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3  Aligemeines

31  Grundlegendes zum KNX-BUS

Zum Verstandnis dieser Anleitung wird ein KNX-Inbetriebnahme- oder Projektierungskurs vorausgesetzt.
Damit Sie mit der B.E.G.-Applikation arbeiten kénnen, muss diese zuerst in die ETS importiert werden.

3.2 Symbolik

In der nachfolgenden Applikationsbeschreibung werden zur besseren Ubersicht verschiedene Symbole verwendet.
Diese Symbole sollen hier kurz erklart werden.

ﬁ Dieses Symbol weist auf Textpassagen hin, die unbedingt gelesen werden sollten, um Fehler bei der
Projektierung und Inbetriebnahme zu vermeiden.

0 Dieses Symbol kennzeichnet Parametereinstellungen, die erfahrungsgemald zu einer optimalen
Nutzung des Gerates fihren.

Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung
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4  Funktionsbeschreibung

41  Anwendung

Der USB-Stick-IF/KNX dient als Datenschnittstelle zwischen einem PC oder Laptop und dem Installationsbus KNX. Das
Geréat ist kompatibel mit der ETS® Software (ETS3 oder hoher) und unterstltzt erweiterte Telegramme (Lange Tele-
gramme / Long Frames) beim Download.

Die LEDs auf der Oberseite zeigen Betriebszustande sowie Kommunikationsfehler am Bus an. Der USB-Anschluss ist
vom KNX Bus galvanisch getrennt.

Der USB-Stick-IF/KNX ist als USB-Stick ausgefuhrt und kann an eine USB-Schnittstelle Typ A verwendet werden. Er
besitzt folgende Bedienelemente und Anzeigen:

4.2 Gerateaufbau

1 |KNXBUS Anschluss

2 |KNXLED (mehrfarbig)
3 | USBAnschluss (Typ A)
4 |USBLED (mehrfarbig)

Die Spannungsversorgung erfolgt uber den USB Anschluss durch den PC.

o Bei fehlendem USB-Anschluss ist das Gerat ohne Funktion.

Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung 9
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5 Montage und elektrischer Anschluss

Arbeiten an elektrischen Anlagen diirfen nur von Elektrofachkraften oder von unterwiesenen Personen un-
ter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen

werden.
A Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten!
Dieses Gerat ist nicht zum Freischalten geeignet.
KNX-Installationsrichtlinien beachten!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
Elektrischer Schlag kann zum Tod fiihren.
Vor Arbeiten am Gerdt freischalten und spannungsfiihrende Teile in der Umgebung abdecken!

5.1 Gerdat montieren

Das Gerat darf nurim Innenbereich verwendet werden. Der Stick kann direkt an einen USB-Port eines PCs oder
Laptops gesteckt werden.

Der KNX Anschluss ist am Gehduse mit +/- fUr die Polung des Busses markiert.

5.2 GeratanschlieRen

Elektrischer Schlag bei Beriihren spannungsfiithrender Teile.
Elektrischer Schlag kann zum Tod fiihren.

Vor Arbeiten am Gerit freischalten und spannungsfiihrende Teile in der Umgebung abdecken!

Den KNX-Busanschluss sowie den Anschluss der Spannungsversorgung gemali folgendem Anschluss-Bild vornehmen.

KNX

KNX

USB-A

10 Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung
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5.3 KNX-Anschluss

USB-Stick-IF/KNX
90409

VORSICHT

f KNX-Installationsvorschriften beachten!

KNX-Systems vorausgesetzt.

Dieses Gerdt entspricht den KNX-Richtlinen. Fur die Inbetriebnahme werden detaillierte Kenntnisse des

Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung
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6 Inbetriebnahme

Nach der Montage des Gerats und dem Anschluss der Buslinie kann das Gerat in Betrieb genommen werden. Es wird
allgemein die folgende Vorgehensweise empfohlen.

6.1 ETS-Inbetriebnahme ausfiihren

Spannungsversorgung des Gerates einschalten.
Damit Sie mit dem Gerat arbeiten kénnen, muss zuerst die Produktdatenbankin die ETS importiert werden.

o ETS ab Version 3.
Die optionale Produktdatenbank wird ab Version 4.2 unterstutzt.

6.2 KNX-Programmiermodus

Die physikalische Adresse der Schnittstelle wird Gber die ETS lokal eingestellt. Aus diesem Grund sind kein Program-
miertaster bzw. Programmier-LED am Gerat vorhanden.

6.3 Statusanzeige

Die KNX LED 2 leuchtet griin bei vorhandener KNX Busspannung. Bei Flackern dieser LED findet Telegrammverkehr
auf dem KNX Bus statt.

Fehler in der KNX-Kommunikation (z.B. Telegrammwieder-holungen oder Telegrammfragmente) werden durch einen
kurzzeitigen Farbwechsel zu rot angezeigt.

Zusammenfassung der Zustande der KNX LED 2:

LED Verhalten Bedeutung

LED leuchtet griin KNX Bus Spannung vorhanden

LED blinkt grin Telegramme auf dem KNX Bus

LED leuchtet kurz rot auf Kommunikationsfehler auf dem KNX Bus

LED leuchtet orange Interface ist auf Bus Monitor Modus eingestellt

LED blinkt orange Telegramme auf dem KNX Bus im Bus Monitor Modus

Die USB LED 4 leuchtet griin, wenn das Gerat an USB angeschlossen ist. Bei Flackern dieser LED findet USB-Tele-
grammverkehr.

Fehlerin der USB-Kommunikation werden durch einen kurzzeitigen Farbwechsel zu rot angezeigt.
Zusammenfassung der Zustande der USB LED 4:

LED Verhalten Bedeutung

LED leuchtet grin USB aktiv

LED blinkt griin Telegramme (iber USB

LED leuchtet kurz rot auf Kommunikationsfehler auf USB

12 Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung
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6.4 USB Suspend

Wenn der PC oder Laptop in den Ruhemodus wechselt, werden auch angeschlossene USB-Gerate in den Ruhemodus
versetzt, um Energie zu sparen. Computer mit MS Windows® 8.1 oder hoher kénnen auch im Normalbetrieb unbenutz-
te Peripheriegerdte in den Standby-Modus setzen. Im Ruhe-Modus sind beide LEDs der KNX USB Schnittstelle ausge-

schaltet.

6.5 Werkseinstellungen

Ab Werkiist folgende Konfiguration voreingestellt:
Physikalische Adresse des Gerates: 15.15.255

6.6  Schnittstelleneinstellungenin der ETS

In der ETS kénnen Schnittstellen iber das ETS Menu ,Bus - Schnittstellen* ausgewahlt und konfiguriert werden.
Nachdem das KNX USB Interface an den PCund den KNX Bus angeschlossen wurde, erscheint automatischin der ETS
im Menlpunkt ,Bus” unter ,gefundene Schnittstellen”.

Durch Anklicken der gefundenen Schnittstelle wird diese als aktuelle Schnittstelle ausgewahlt. Auf der rechten Seite
des ETS Fensters erscheinen dann verbindungsspezifische Informationen und Optionen.

Hier kann die physikalische Adresse des KNX USB Interfaces geandert werden. Um zu Gberprifen, ob die gewlnschte
physikalische Adresse nicht bereitsin der KNX Installation vorhanden ist, kann die Schaltflache ,Adresse frei?* betatigt
werden.

6.7 ETS Datenbank

Die ETS Datenbank (fir ETS 4.2 und hoher) kann auf der Produktwebsite (www.beg-luxomat.com) heruntergeladen
werden.

Der ETS-Eintrag ist nicht erforderlich, um die KNX USB-Schnittstelle als Programmierschnittstelle zu verwenden. Es
ist nur ein Platzhalter, um alle installierten Gerate in der Topologie zu zeigen.

6.71 ETS Parameterdialog

Das KNX USB Gerat hat keine Parametereinstellungen. Der Parameterdialog zeigt nur eine Beschreibungsseite an.

6.8 Busmonitormodus

Die KNX USB Schnittstelle unterstltzt den Busmonitormodus, der auch mit der ETS verwendet werden. Im Busmo-
ni-tormodus wird der gesamte Verkehr auf dem KNX-Bus mit ACK-, NACK- und BUSY-Zeichen angezeigt.
Schnittstellen im Busmonitormodus verhalten sich auf dem Bus véllig passiv und kdnnen daher nicht gleichzeitig fur
andere Operationen wie Download verwendet werden. Zur Uberwachung eines ETS-Downloads innerhalb derselben
ETS kann der Gruppenmonitor verwendet werden. Der Gruppenmonitor nutzt die KNX USB-Schnittstelle im Normal-
betrieb (Data Link Layer) und kann parallel zu anderen Busoperationen verwendet werden. Im Gruppenmonitor ist
auch das Senden von Telegrammen méglich.

Im Gruppenmonitor-Modus werden physikalisch adressierte Telegramme, die nicht die KNX USB-Schnittstel-
le adressieren, nicht empfangen.

Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung 13
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6.9 KNXLongFrames

Standard-KNX-Telegramme sind auf eine APDU-Lange von 15 begrenzt. Die APDU-Lange ist die Anzahl der Bytes der
Nutzdaten. Ein Gruppentelegramm mit einem 14 Byte String (KNX Datenpunkt Typ 16) ergibt eine APDU Lange von 15.
Um die Effizienz der KNX-Kommunikation vor allem fur den Download zu erhéhen, wurde ein erweitertes Format de-
finiert. Es kann verwendet werden, um langere Telegramme auf den Bus zu senden. Um diese Funktion nutzen zu
konnen, muss sie unterstltzt werden von

der Software (ETS)

dem Bus Interface (USB)

allen dazwischen-liegenden Kopplern

dem adressierten Gerat

DieETS abVersion 5 kannautomatisch erkennen, ob Long Framesverwendet werden kdnnen und optimiert den Down-
load entsprechend.

Die maximale APDU-Lange der KNXUSB-Schnittstelle, die von der ETS verwendet wird, betragt 55. Diese Lange wurde
als Anforderung flr neue KNX-Systemgerate spezifiziert. Eine APDU-Lange von 55 ergibt die Gesamtlange eines
KNX-Telegramms auf Twisted Pair von 64 Bytes und belegt den Bus fur ca. 90 ms.

Der Download ist deutlich schneller, wenn die USB-Schnittstelle in der gleichen Linie wie das Zielgeratinstal-
liertist. Mit jedem Linienkoppler dazwischen wird die Downloadzeit langer.

14 Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung
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7 Pflegen, Instandhalten und Entsorgen

71 Reinigen

Im Normalfall bedarf es keiner Reinigung. Sollte doch eine Reinigung erforderlich sein, beachten Sie die folgenden
Hinweise.

Elektrischer Schlag bei Beriihren spannungsfiihrender Teile.
Elektrischer Schlag kann zum Tod fiihren.
Vor Arbeiten am Gerit freischalten und spannungsfiihrende Teile in der Umgebung abdecken!

Reinigen Sie bei Bedarf die Gerateoberflache mit einem weichen, faserfreien Tuch.

Keine aggressiven Reiniger verwenden!
= Verwenden Sie zur Reinigung des Gerats keine aggressiven Reinigungsmittel wie z. B. Verdtunner oder

o Aceton.

= Verwenden Sie zur Reinigung nur ein faserfreies Tuch.
= Spitze und harte Gegenstande kdnnen das Gerat zerstoren.

7.2 Instand halten

Das Gerat bedarf im Normalfall keiner Wartung durch den Betreiber. Reparaturen an den Geraten durfen nur durch
den Hersteller erfolgen.

Wenden Sie sich fir Reparaturen an lhre zustandige B.E.G. Bruck Electronic Niederlassung oder direkt an B.E.G. Briick
Electronic GmbH, Deutschland.

7.3  Entsorgen
Beachten Sie bei der Entsorgung die national gultigen Bestimmungen fur elektrotechnische Bauteile.

Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung 15
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8  Diagnose / Fehlersuche

Diagnose / Fehlersuche iiber die ETS!
= Nutzen Sie zur Diagnose / Fehlersuche die entsprechenden Funktionen der ETS, z. B.
0 ® Gruppenmonitor
= Busmonitor
® |jnien-Scan

16 Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung
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9 Service / Support

9.1  Herstellergarantie

Die Firma B.E.G. Bruck Electronic GmbH gewahrt eine Garantie gemaR der Garantiebestimmungen, die Sie von der
Website unter https:/www.beg-luxomat.com/service/downloads/ herunterladen kénnen.

9.2 Kontaktdaten

Service-Hotline:

+49 (0)2266 90121-0

Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.00 Uhr (UTC+1)
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr (UTC+1)

E-Mail:
support@beg.de

Riicksendeadresse fiir Reparaturen:
Wenden Sie sich an lhre B.E.G. Niederlassung bzw. Vertretung.
Die Kontaktdaten finden Sie auf https://www.beg-luxomat.com/en-in/service/service-points/.

Oder wenden Sie sich direkt an
B.E.G. Briick Electronic GmbH
Gerberstrasse 33

51789 Lindlar

GERMANY

Betriebsanleitung / Applikationsbeschreibung 17
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